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ПРОГРАММА 
производственного контроля качества 

питьевой воды в Чегемском муниципальном районе 
2022-2027гг.

1. Область применения

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», Постановлением Главного государственного врача РФ от 
28 января 2022г, №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к 
обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов 
среды обитания»»

Рабочая программа производственного контроля распространяется на 
использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя 
указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по 
которым осуществляется контроль.

2. Цель производственного контроля

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям 
санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно­
бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по 
химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения 
безопасности для человека.
Рабочая программа утверждается на 5 лет.

3. Пояснительная записка

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», водопровод в г.п. Чегем, с.п. Чегем- 
Второй, с.п. Шалушка, с.п. Яникой, с.п. Хушто-Сырт, с.п. Нижний-Чегем и 
с.п. Верхний-Чегем относится к централизованным системам холодного 
водоснабжения.
В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» организацияМУП «Чегемрайводоканал» Страница - 3 -



водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного 
самоуправления.
Водоснабжение населения в г.п. Чегем, с.п. Чегем-Второй, с.п. Шалушка, с.п. 
Яникой осуществляется через водопроводную сеть. Источником 
водоснабжения являются подземные воды.
Водоснабжение населения в с.п. Хушто-Сырт, с.п. Нижний-Чегем и с.п. 
Верхний-Чегем осуществляется через водопроводную сеть. Источником 
водоснабжения являются поверхностные воды.
Система водоснабжения в г.п. Чегем, с.п. Чегем-Второй, с.п. Шалушка, с.п. 
Яникой состоит из 30 водозаборных скважин, глубинных насосов, 
забирающих воду из водоносного горизонта и распределительной сети.

4. Порядок организации и проведения производственного контроля.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности 
для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании 
воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения 
санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее- 
контроль) проводится Главой муниципального образования Печенковское 
сельское поселение в соответствии с осуществляемой деятельностью по 
обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Объектами производственного контроля являются водопроводные сети, 
технологическое оборудование, рабочие места, используемые для 
выполнения работ, оказания услуг.

5. Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик 
контроля, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью;
перечень контролируемых показателей качества воды, установленных 
санитарными правилами:

- санитарно-химическое;
- радиологические;
- микробиологические исследования артезианской и водопроводной 

воды;
- краткий хим. анализ каждый квартал
- полный хим. анализ раз в год.

Результатом оказания услуг является выдача результатов с заключениями.
Пунктами отбора проб воды назначить - артезианские скважины, каптажи, 
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Периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований 
считать четыре раза в год - ежеквартально для водозаборных скважин и 12 
раз в год - ежемесячно для каптажных сооружений.

б) анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с 
учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого 
водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки 
на территории Чегемского муниципального района определяется 
потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических 
веществ на здоровье населения.

в) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа 
качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно - 
эпидемиологических заключений;

г) ведение учета и отчетности, установленной действующим 
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 
производственного контроля;

д) своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, 
остановках производства, о нарушении технологических процессов, 
создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию 
населения.

6. Ответственность должностных лиц за осуществление

Программы производственного контроля

1. Общая ответственность за осуществление программы 
производственного контроля возлагается на Главу Чегемского 
Муниципального Района.

2. За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на 
которых возложены функции по осуществлению производственного 
контроля, устанавливается дисциплинарная и административная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и коллективным договором организации.

Потребителями воды являются жители Чегемского муниципального района. 
Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для 
хозяйственно-бытовых нужд населения. Численность населения составляет 
50 690 человек. Качество подаваемой воды соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно­
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Контроль 
качества воды осуществляет: Лабаратория ФБУЗ центр Гигиены и
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Эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике. Содержание и ремонт 
водопровода осуществляет: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ»
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7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№

Наименование 
населенного пункта

Наименование водозабора, № 
скважины

В 
распределительной 

сети

1 г. Чегем скважина №2 ул. Назранова Ул. Назранова 199
2 г. Чегем скважина №13 ул. Ленина Ул. Ленина 201
3 г. Чегем скважина №3 ул. Советская Ул. Советская 63
4 г. Чегем скважина №11, ст. Юнатов Ул. Молодежная 4
5 г. Чегем скважина №1, ПМК Ул. Кярова 20А
6 г. Чегем скважина №4, ул. Арипшева Ул. Надречная 2А
7 с.п. Чегем-2 скважина №1, Б. Шоссе Ул. Алакаева 60

8
с.п. Чегем-2

скважина №2, ул. Кишева
Ул. Октябрьская

114
9 с.п. Чегем-2 скважина №3, ул. Кишева Ул. Кишева 50
10 с.п. Чегем-2 скважина №, ул.Красная Ул. Красная 1
11 с.п. Чегем-2 скважина №4, ул. Эльбрусская Ул. Школьная 15

12
п. МИР

скважина Ж/Д б/н
Каменское шоссе

34

13

с.п. Шал ушка

скважина №4, ж/д, мкр Штауч

Ул. Шокакова, 
Остановочный 

комплекс

14
с.п. Шалушка

скважина №10, Кирзавод
Ул. Кирзавод дом

14
15 с.п. Шалушка скважина №2, ККРС Ул. Ленина 60
16 с.п. Шалушка скважина №7, Ул. Северная Ул. Чегемская 34

17 с.п. Шалушка скважина №8, пер. Хутова Ул. Ципинова 178
18 с.п. Шалушка скважина №13, ул. Шокарова Ул. Юанова 31
19 с. Каменка скважина №1, Блочный Ул. Революции 34
20 с. Каменка скважина №2, Амбулатория Ул. Садовая 4

21
с.п. Яникой скважина №4, Граница с г. 

Чегем
Ул. Байсултанова

40
22 с.п. Яникой скважина №5, плотина Ул. Пушника 118
23 С.п. Нижний чегем каптаж Пер. Солнечный 8
24 с.п. Верхний-Чегем каптаж Ул. Кулиева 75
25 с.п. Хушто-Сырт каптаж Ул. Центральная 2
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7.2. Микробиологические и паразитологические исследования:

7.1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические 
нормативы

Определяемые 
показатели

Результаты 
исследования

гигиенический 
норматив

единицы 
измерения

НД на
методы 
исследования

ОМЧ 6 не более 50
КОЕ в 1 мл.

КОЕ в 1 
мл. МУК

4.2.1018-01ОКБ в 100 мл. не 
обнаружено

отсутствуют в 
100 мл.

КОЕ в 100 
мл.

ТКБ в 100 мл. не 
обнаружено

отсутствуют в
100 мл.

КОЕ в 100 
мл.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно­
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

7.3. Санитарно-химические исследования:

Показатели Единицы 
измерения

результаты 
исследований погрешность Гигиенический 

норматив

НД на
методы 
исследований

Вкус баллы 0 не более 2,0 ГОСТ 3351- 
74

Запах п 0 не более 2,0 ГОСТ 3351- 
74

Цветность градусы менее < 1 0 не более 2,04»
ГОСТ
Р52769-07

Мутность

ЕМФ 
(единицы 
мутности 
по 
формазину) 
или мг/л 
(по 
каолину)

менее < 0,5 0 не более 1,5 ГОСТ 3351- 
74

Водородный
показатель
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СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно­
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

7.4. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды

Показатель Единица 
измерения

Гигиенич 
еский 
норматив

НД на метод 
определения 
(исследования)

Погрешность 
определения

+

Результ 
аты 
исследо 
ваний

Вкус баллы не более
20,

ГОСТ 3351-74 не определена

Запах баллы не более 
2,0

ГОСТ Р 55769-07 1,5

Цветность градус не более 
2,0

не определена

Мутность мг/куб.дм не боле
1,5

ГОСТ 3351-74 0,11

Ph в пределах 
6-9

ПНДФ
14.2:2:3:4.21-97

0,01

Окисляемост 
ь

мг/куб.дм не более
20

ГОСТ 18164-72 73

Общая 
жесткость

градус не более
20

ГОСТ Р 52407- 
2005

0,9

Сухой 
остаток

мг/куб.дм не более
20

ПНДФ
14.1:2:4.154-99

0,5

Аммиак мг/куб.дм не более
20

ГОСТ 4192-82 0,11

Нитриты мг/куб.дм не более
20

ГОСТ 4192-82 0,0004

Нитраты мг/куб.дм не более
20

РД 5224 433-95 3,5

Хлориды мг/куб.дм не более
20

ПНДФ 14.1:2.112- 
97

0,02

Сульфаты мг/куб.дм не более ПНДФ 0,03
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20 14.1:2:4.157-99
Железо мг/куб.дм не более

20
ПНДФ 14.1:2.56-96 0

Марганец мг/куб.дм не более
20

ПНДФ 14.1:2:4.16- 
2000

0

Мышьяк мг/куб.дм не более
20

М 01-35-2000 0

Кальций мг/куб.дм ПНДФ
14.1:2:4.167-00

0

Магний мг/куб.дм ГОСТ Р 52180- 
2003

0

Фтор мг/куб.дм ГОСТ Р 52180- 
2003

0

Массовая 
доля свинца

мг/куб.дм ПНДФ 14.1:2:47-96 0

Массовая 
доля кадмия

мг/куб.дм ГОСТ Р 52180- 
2003

0

Массовая 
доля меди

мг/куб.дм ПНДФ
14.1:2:4.235-06

0

Массовая 
доля цинка

мг/куб.дм ПНДФ
14.1:2:4.167-00

0,19

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно­
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 7.5. Пункты 

отбора проб 
4»

Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора, перед поступлением в 
распределительную сеть.
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7.6. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей

Наименование Показатели Периодичность Количество 
проб

Скважины Микробиологические 1 раз в квартал 4

Органолептические 1 раз в квартал 4

Обобщенные 1 раз в квартал 4

Неорганические и
органические 
вещества

1 раз в год 1

Радиологические 1 раз в год 1

Каптажи

Микробиологические Ежемесячно 12

Органолептические Ежемесячно 12

Обобщенные Ежемесячно 12

Неорганические и
органические 
вещества

1 раз в год 1

Радиологические 1 раз в год 1

Распределительная 
сеть

Микробиологические 1 раз в квартал 4

Органолептические 1 раз в квартал 4

Обобщенные 1 раз в квартал - 4

Радиологические 1 раз в год 1

После ремонта и 
чрезвычайных 
ситуаций

Обязательные контрольные
пробы
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7.7. Календарный график отбора проб воды.

Вид 
показателей

I 
квартал

II 
квартал

III квартал IV 
квартал

год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

В местах водозаборных скважин

Микробиологи 
ческие

I 1 1 1 4

Органолептиче 
ские

1 1 I 1 4

Обобщённые 1 1 1 1 4

Неорганически 
е и 
органические

1 1

Радиологическ 
ие

1 1

На Каптажах

Микробиологи 
ческие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Органолептиче 
ские

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Обобщённые 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Неорганически 
е и 
органические

4* 1 1

Радиологическ 
ие

1 1

В распределительной сети

Микробиологи 
ческие

1 1 1 1 4

Органолептиче 1 1 1 1 4
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ские

Обобщённые 1 1 1 1 4

Неорганически 
е и 
органические

1 1

Радиологическ 
ие

1 1

После ремонта 
и 
чрезвычайных 
ситуаций

Обязательные контрольные пробы
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